
 

ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

ข้อหารือ    ขอหารือกฎหมาย เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ

ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน่วยงานที่หารือ สถานประกอบการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ  ผู้ขอหารือได้ขอหารือเกี่ยวกับการติดต้ังระบบป้องกันฟา้ผ่าด้วยการติดต้ัง

ตัวนําล่อฟ้าชนิด Prevectron ซ่ึงตัวนําล่อฟ้า AIR TERMINAL ESE TYPE เป็นแบบแท่งตัวนําอีเอสอี 

(Early Streamer Emission) ว่าเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ

ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หรือไม่ 

ข้อกฎหมาย ขอหารือกฎหมาย เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ

ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ฯลฯ 

  ข้อ ๒๐ ซึ่งกําหนดให้นายจ้างจัดระบบป้องกันฟา้ผ่าตามมาตรฐานการ

ป้องกันฟา้ผ่า ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐาน

สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Nation Fire Protection : NFPA) หรือมาตรฐาน

คณะกรรมาธ ิการร ะหว ่างประ เทศ   ว ่าด ้วยมาตรฐานสาขาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ( International 

Electrotechnical Commission : ICE) หรือมาตรฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ไว้ที่สถาน

ประกอบกิจการ อาคาร ปล่องควัน รวมถึงบริเวณท่ีมีถังเก็บของเหลวไวไฟฯลฯ 

ตอบข้อหารือ ประเด็นที่ ๑ มีความเห็นว่าตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร 

จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา้ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  ในข้อ ๒๐ ซ่ึงกําหนดให้นายจ้างจัดระบบป้องกันฟา้ผ่าตามมาตรฐานการป้องกันฟา้ผ่าของ

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัย

แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Nation Fire Protection : NFPA) หรือมาตรฐานคณะกรรมาธิการระหว่าง

ประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (International Electrotechnical Commission : ICE) 

หรือมาตรฐานอื่นตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด ไว้ท่ีสถานประกอบกิจการ อาคาร ปล่องควัน รวมถึงบริเวณ 



 

-๒- 

ท่ีมีถังเก็บของเหลวไวไฟ ซ่ึงมีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และมิได้มีข้อกําหนด 

การยกเว้นแต่อย่างใด ดังน้ันในกรณีผู้ขอหารือ มีการติดต้ังระบบป้องกันฟา้ผ่าด้วยการติดต้ังตัวนําล่อฟา้

ชนิด Prevectron ซ่ึงตัวนําล่อฟา้ AIR TERMINAL ESE TYPE เป็นแบบแท่งตัวนําอีเอสอี (Early Streamer 

Emission) ซ่ึงการติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่าด้วยวิธีและตัวนําล่อฟ้าดังกล่าวตามข้อมูลท่ีท่านช้ีแจง

ประกอบข้อหารือมาน้ันเป็นระบบท่ีมีมาตรฐานไม่สอดคล้องตามมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึงท่ีระบุในข้อ ๒๐ 

แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา้ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ประเด็นที่ ๒ เห็นว่า ผู้ขอหารือต้องพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงใช้ระบบ

ป้องกันฟา้ผ่าท่ีมีความสอดคล้องกับระบบใดระบบหน่ึงดังท่ีมีตามระบุในข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนด

มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ กล่าวคือ ระบบป้องกันฟ้าผ่าต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ

ป้องกันฟา้ผ่าของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานสมาคม

ป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Nation Fire Protection : NFPA) หรือมาตรฐานคณะกรรมาธิการ

ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (International Electrotechnical Commission : ICE) 

หรือมาตรฐานอื่นตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด ไว้ท่ีสถานประกอบกิจการ อาคาร ปล่องควัน รวมถึงบริเวณ

ท่ีมีถังเก็บของเหลวไวไฟ 

หมายเหต ุ อ้างอิงหนังสือกองความปลอดภัยแรงงาน ท่ี รง ๐๕๐๔/๓๙๐๙  

 ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน 

 กลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

 เลขท่ี ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี 

 เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 

 โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙ 

 โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๒ 


